3/N/PE, AC, 400/230V, 50 Hz, TN-S Pi=7 kW Ps= 49 kW In=71 A
' 4

4
S Vo — FAl  _| P2 _ FA3 _ FA4 _ FAS _ FA6 _ FA7 _|F8 _ FA9 _ FA10 _ FA11 _ FA12 _ FA13
0EZ S o g
_U|X MSN—63-3 TRIEDA LPS I, V x:m 20/B/3 +X |N.E M LTE 16/B/3 X LTE _m\m\u)_.qm a\m\y LTE 16/B/1 K.H 16/8/1 +X|N.E X LTE _m\m\ux LTE _m\m\y LTE ;\m\_)_.m a\m\_x_.qm 16/8/1
2 <
iy 5 5
SV-LS-X230-1000
230V DC
N1, NZ,
0 o 0, 0 0 0 o b o o
= = X X X X X X X X
L] wn 0 0 [} (2] 2] (2] 2] 2]
g L < s 0 2 z o B G
£ £ g g E £ g & E &
. = m O = B B T - S - S
STOP R 230V 230V 400v 230V 230V 230V
LTE 25/8/3 N
=

=3 ¥ ¥ ¥ r ¥
w3 3= <] <] <] <) <) o
oxg  IE £38 A HE BE 23 <8 n %8 28 %3 &% n

DOKUMENJACIA SLOZI LEN PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA A NENAHRADZUJE REALIZASNY PROJEKT
PRED ZACATIM REALIZACIE JE NUTE VYPRACOVAT REALIZACNG DOKUMENTACIU

ROZVADZAS MUSI SPLNAT POZIADAVKY IEC 61 439-2,3

NAPAJACIA SUSTAVA : um»_x\nm z»o. 400/230V, 50Hz, TN-S

OCHRANNE OPATRENIE: ZAKLADNA OCHRANA

OCHRANA nxmw PRIAMYM DOTYKOM (STN 33 2000—4-41 &.411.2)

—[ZOLOVANIM ZIVYCH CASTI (STN 33 2000-4-41 PRILOHA AA1

—ZABRANAMI ALEBO KRYTMI (STN 33 2000-4—41 PRILOHA AA2

OCHRANNE OPATRENIE: OCHRANA PRI PORUCHE

OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM @z 33 2000-4-41 &.411.3)

—OCHRANNE UZEMNENIE A OCHRANNE POSPAJANIE (STN 33 2000-4-41 &.411.3.1)
—SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE V SIETI (STN 33 2000-4—41 &.411.3.2)
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PODLIEHA ZAKONU O AUTORSKOM PRAVE. PREZENTOVANE VYKRESY

A TECHNICKE, PODKLADY SO, DUSEVNYM MAJETKOM_AUTORA,
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